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PROTOKOL NR 102/2022

z kontroli przewodow kominowych
dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegajgca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddéw kominowych i podtgczen w
budynku bedacym wiasnoscig Wspéinota Mieszkaniowa Nieruchomosci Tychéwko 9.

Kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajgcego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego
Andrzeja Btacha w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2 2003r. nr207
poz. 2016) z pézniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegétowych i
przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony
srodowiska.

W wyniku kontroli stwierdzono co nastepuje:

Objety kontrolg ogblny stan techniczny przewod6w kominowych, komindw jest zty. Cze$¢ komindéw ponad
dachem i w obrebie strychu wymaga remontu, naprawy. Przewody kominowe sg drozne. Dostep do kontroli
czyszczenia przewodow kominowych jest dobry. Czes$é drzwiczek wycierowych- rewizyjnych jest w stanie

ztym.

Kontrolg przewodow kominowych, wraz z podtaczeniami zostato objetych: 27 przewodéw wentylacyjnych,
9 przewodéw dymowych, O przewody spalinowe.

Kominy, przewody kominowe wraz z podigczeniami nie dopuszcza sie do dalszego uzytkowania.

Zalecenia: naprawic uszkodzone kominy ponad dachem i w czesci strychowej, wymienié uszkodzone
drzwiczki rewizyjne.

Zgodnie z art. 70 ustawy Prawo Budowlane w/w braki,, uszkodzenia, zaniedbania, nieprawidtowosci
podlegaja obowigzkowemu usunieciu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli techniczne;j.
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