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Eaz. | | Obiekt: | Budvnek wielorodzinnv '
KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj

Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewng¢trznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym |

iasto: Pol 5i
ADRES I KATEGORIA Miasto: Polczyn Zdroj

OBIEKTU BUDOWLANEGo Ul- Mickiewicza 1/2
Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321603_4 Polczyn Zdroj

POZOSTALE DANE N . breb d . ] 603 Pol Zdroi

ADRESOWE azwa i numer obrebu ewidencyjnego: olczyn-Zdroj |
Numery dzialek ewidencyjnych: 30

, 1) Projekt zagospodarowania terenu
SPIS ZAWARTOSCI 2) Projekt architektoniczno-budowlany
- ELEMENTY: 3) Projekt techniczny

4) Opinic, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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Tytuk: PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Eaz. | Obiekt: Budvnek wielorodzinny ‘
STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj

INWESTOR Lo ; .
Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym
Miasto: Polczyn Zdréj
ADRES 1 KATEGORIA L Mickiomme 172 )
OBIEKTU BUDOWLANEGO W YHICKIEWICZa
Kategoria obiektu budowlanego: XIII
. - e 0 Zdréi
POZOSTALE D Nazwa !ednostkl ew1dency-jnej 3.21603__4 Polczy OJ' .
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 003 Polezyn-Zdrdéj
Numery dzialek ewidencyjnych: 30
ZESPOL | IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA ST

AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH‘ OPRACOWANIA | OPRACOWANIA |

do prd}éktowania bez ograniczen w -
specjalnodci instalacyjnej w zakresie

mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych 0y
Projektant Agnieszka s | | Brauis sanitaras 08 Marca 2022
Jakubezak wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ZAP/0197/PWBS/21

O 042022
M. Gy, B, L24
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Tytut: ‘ PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Eaz. ‘ Obiekt: Budvnek wielorodzinnv l St

Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolgczone do projektu

1) Kopia decvzji o nadaniu uprawnieft budowlanych projektanta..........ooviieciiiiiiiiiiiiiiicecs i
2) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego................. 3
3) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacvmi przepisami i zasadami
WiIedZY teCHNICZING]. . veeiieiiiiiineiiiiiiiiiit i i eettiineesseeeseesnseesseeessesneeanscesnsienssanseenseansessseannsessanssnnsesans snsenssenssnssanis

I1. Czesé opisowa

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....oioiioiiininininiiiiniieiiien oo neiereiiieessoe e
2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.......covciiniiiiciiiniiinieniiscncnscse s snies s
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.....cccoiiiiiieiieniaeiieininninteieiee i itieioneescseiseesecseescossenenssnsssassas
4) POWIERZCHNIE ZABUDOWY ....oocoiiiiiiiiiiiniiniiiiiiininniniinesi ittt sne s cc s s cnecacnecnins

III. Cz¢$¢é rysunkowa
Rys. nr S1 Lokalizacja budynku, skala 1:500



LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 25 czerwea 2021 1.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0006(3)/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 po6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Joanna Jakubczak
magister inZynier inZynierii srodowiska
ur. dnia 7 maja 1988 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Agnieszce Joannie Jakubezak upowazniaja w zakresie nadanej spe-
cjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt S oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256) - zwane}]
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

“0BO%. L aa,h i



Zgodnie z trescia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do waiesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzija staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skdad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Nt oS
mgr inZz, Andrzej Gatkiewicz ...|.........
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ....
Z~ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz ..... P =
Sekretarz OKK )

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Joanna Jakubczak
ul. Zamkowa 6, 78-520 Zlocieniec
2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa

sy Joli



POLSKA
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B INZYNIEROW

f%’ BUDOWHICTWA
Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A53-4A8-CTW *

Pani Agnieszka Joanna JAKUBCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0128/21
adres zamieszkania ul. Zamkowa 6, 78-520 Zt OCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wer

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrz

yfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
onym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s,
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Pdpis jest pr

MO8 gaﬁ» 5
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Tytuk: PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

I |
Eaz. Obiekt: Budvnek wielorodzinny
Oswiadczenie
Ztocieniec, 08 MARCA 2022r.
(miejscowosé i data)
OSWIADCZENIE
OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu:

WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA, Poiczyn Zdrdj, ul. Midkiewicza 1/2 dz. ew. nr 30, obreb 003

Polczyn-Zdrof
(reewa, rockagj | adves zamierzeviia budowlanego)

Zostaf sporzadzony Zgodnie z chowigzLiaaymil pyzepisami oraz zasadarmy wiedky tedhnicznel oraz warunkar teahnicznymi
przyiaczenia do sied gazowef - WB01/000040.75/00001/2022/00000 wydane Polskg Spoke Gazowniciwa sp. Z 0.0.
Oadziat w Koszalinke.

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w

mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzgdzen Brania . .
Projektant Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna 08 Marca 2022 7y /VJ woer \__,L/[['L
Jakubezak gazowych, wodociagowych i v
kanalizacyjnych '
nr ZAP/0197/PWBS/21 (

W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186 z
pézn. zm.) oswiadczam, Ze nie ma mozliwosci podigczenia obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019

1. poz. 755, z pozn. zm.). Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia
mgr in2. Agnieszka Jakubczak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. ZAP/0197/PWBS/21
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Eaz. | | Obiekt: _ Budvnek wielorodzinnv | St

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania nie obejmuje w swym zakresie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na dziatce nr 30, Polczyn Zdrdj, gm. Potczyn Zdr6j, obreb 003 Potczyn Zdrdj, zlokalizowany
jest budynek wielorodzinny. Budynek jest budynkiem podpiwniczonym, wybudowanym metoda
tradycyjna, sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
a) Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje si¢ urzadzen budowlanych w zakresie zagospodarowania dziatki.

b) Sposob odprowadzania $ciekow

Budynek jest podiagczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie projektuje si¢ zmian w
tym zakresie.

¢) Uklad komunikacyjny
Wjazd na teren dzialki jest od drogi publicznej. Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 30 ma bezposredni dostep do drogi publicznej. Nie projektuje si¢ zmian w tym
zakresie.

¢) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje urzadzen i sieci uzbrojenia terenu.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wplywa na uksztattowanie terenu oraz ukiad
zieleni na dzialce,

G
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4. POWIERZCHNIE ZABUDOWY
a) Powierzchnia zabudowy

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie zmienia powierzchni zabudowy istniejacych
obiektow.

b) Powierzchnia drég, parkingéw i placéw

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa nie zmienia powierzchni zabudowy istniejacych
drog, parkingéw i placow.

¢) Powierzchnia biolegicznie czynna

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej
dziatki.

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dzialce nr 30, Potczyn Zdrdj, gm. Polczyn Zdrdj, obreb 003 Polczyn Zdr6j, zlokalizowany
jest budynek wielorodzinny. Budynek jest budynkiem podpiwniczonym, wybudowanym metoda
tradycyjna, sktada si¢ z dwdch kondygnacji nadziemnych.

4.2. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzZniejszymi zmianami
okreslono obszar oddzialywania obiektu — obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dziatce nr 30 obr. 003 Polczyn-Zdréj.

4.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Budynek objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Polczyn Zdrdj, poza strefa
ochrony konserwatorskiej. Budynek nie jest objety zadng z form ochrony zabytk6w.
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Tytut: PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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Eaz. B Obiekt: | Budvnek wielorodzinnv

5. INFORMACJE 1 DANE

a) Informacja o rodzaju ograniczen

Nie dotyczy

b) Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Budynek objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Polczyn Zdrdj, poza strefy
ochrony konserwatorskiej. Budynek nie jest objety zadng z form ochrony zabytkow.

¢) Informacja odnosnie wplywu eksploatacji gérniczej

Dzialka nr 30 obr. 003 Potczyn Zdroj znajduje si¢ poza granicami terenu gérniczego.

d) Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana instalacja gazowa nie bgdzie stwarzala zagrozen dla srodowiska, a nawet bedzie

miata korzystny wplyw na srodowisko, gdyz zostanie zmieniony sposéb ogrzewania domu z
kotla na paliwo state na kociot gazowy.

6. OCHRONA POZAROWA

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej budynku.
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami
okreslono obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci na
dziatce nr 30 obr. 003 Polczyn Zdro;.



Swidwin, dnia 17.02.2022 12:01:09

Licencja nr GG.6621.273.2022.JW_3216_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

Starosta Swidwinski
ul. Mieszka | 16
78-300 Swidwin

2. Licencjobiorca:

AJ - INSTAL AGNIESZKA JAKUBCZAK
ul. Zamkowa 6
78-520 Ztocieniec

3. Informacije o materiatach parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

| Lp Nazwa materialu paristwowego zasobu ‘ E:gx&gﬁgg;";::gﬂf I%?:ni a Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego |
geodezyjnego i kartograficznego | geodezyjnego i Kartograficznego kopil | odnosi sig licencjal |

| dziaiki: [002-Potczyn-Zdroj] 185/4, [003-‘
Polczyn-Zdréj] 232, 261, 2021, 30,
17.02.2022 | 333/2, 344/1, 363, 67/2, 81, 98/4, [005-
Polczyn-Zdrdj] 26/2, [006-PoIczyn-Zdr6j]‘

‘ ‘ Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
w skalach 1:500

N S Ve

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 fub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegolnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

120/3

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.J. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pdzn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji Ilub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigzne] w wysokosci
dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dia celéw EGIB (jednostki swidencyjne,
obreby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godel mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw parfstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wediug listy
stanowigce] zalgcznik do wzoru niniejszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacig autentycznosci licenci;
2) adres strony intemetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikaciji, o ktdrej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, gedziny, minuty oraz sekundy, w ktdre] nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) kiauzule, 2e zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samedzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedows;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowal(a): Justyna Wilk, dn. 17-02-2022 12:01:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub

upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$é mozna zweryfikowad na stronie intemnetowej https://iswidwinski.webewid.pli#weryfikuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator f1da0d3c-f8a9-4631-b3f0-4ccaba0d229f,
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Kategoria obiektu budowlanego: XIII
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego
I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1)

1) Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
Wiedzy teChNICTNG] . cvvvieeerieeeieeeeeeeeeeeeeee et ereeeeemeesnenee e e

I1. Cze¢s¢ opisowa

1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ......uueveeeenerereseresenoresereemsesemssssasenesesssssassstsosasesessstesesoss
2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA........ooiiemeeremeeeeeceesseseseessesseesssessesesesessesasssosasssssssssssnssesesessssssssssessonions
3) UKLAD PRZESTRZENNY ......ovimieiieeeseseeeseessesssesesesesesesssesasessesssosssesesssaesasesssasesesasesesssssassssssesassasssssssssosasesassssssoss
4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU ....ocuvvmieieresenereceseencessncersresssssesesesssesssosssssosasenesasssssssescenes
5) POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO........oociiieceeeecriseieesseeesressssseesssesosassassassassssssssessessesseossssssssssssosssens
6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH......oooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenesessses e sessesssssesesssosesesesssssssnsssaen
7) DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNY CH.......coovmmoeereeeeeecesssesmiesessssssassessssssssssssssssessssssssssssassssessasees
8)ANALIZA  MOZLIWOSCI  RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM  TECHN..

EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL...... oo eeeeeeee e eeeeseeseseseeseeseanes

ITI. Cze¢s$é rysunkowa

Rys. nr S2 Rzut parteru — wewng¢trzna instalacja gazowa, skala 1:50
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Oswiadczenie
Zlocieniec, 08 MARCA 2022r.

(migjscowosé i data)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno - budowlany:

WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA, Polczyn Zdrdj, ul, Middewicza 1/2 dz. ew. nr 30, obreb 003
Pofczyn-Zdroj

(rczwa, rodgj i adbes zamierzenia budowlarego)

2astaf SPorZaczorly 2000hie z OboWiZLIICYIII pY2episarmi ofaz zasadamyi wiedsy technicznel oraz warunkarmi techniczymi
przyiaczenia do sied gazowe] nr WIB01/000040.75/00001/2022/00000 wydine Polskg Spdike Gazownicine sp. z 0.0.

Projektant

Oatdziat w Koszaliie.
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1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu obiektu: budynek wielorodzinny
Kategoria obicktu budowlanego: XIII

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Istniejacy budynek jest to budynek tradycyjny murowany, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
ktory jest wyposazony w instalacje, wodna, kanalizacyjnag oraz przylacza wody i kanalizacji
sanitarnej. W budynku jest istniejgca instalacja gazowa z odprowadzeniem odgalezien do
poszczegblnych mieszkan.

Projektuje si¢ wewnetrzna instalacj¢ gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 2. Wiaczenia instalacji
gazowej nalezy wykona¢ w przygotowane odgatezienia dla poszczegolnych lokali.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu lgczonych
poprzez spawanie zasilajacg kociol kondensacyjny o mocy 24 kW na cele centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego nr 2 oraz
kuchenke gazows. Kociol zlokalizowany bedzie w  kuchni. Kuchenka gazowa bedzie
zlokalizowana w kuchni

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych kociol c.0. gazowy wyprowadzi¢ przewodem
koncentrycznym (powietrzno — spalinowym) przez strop ponad dach.

Wentylacje kuchni pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 1.

We wlocie przewodu wentylacyjnego wstawi¢ kratke 14x21 cm bez zaluzji i siatek.

Wykona¢ wentylacje nawiewng do kuchni poprzez zamontowanie nawiewnikéw okiennych.

3) UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wplywa na uktad przestrzenny obiektu budowlanego.
4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura

Kubatura 844,98 m*

b) Powierzchnia

Pow. zabudowy 140,83 m?
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¢) Liczba kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

5) POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa nie wplywa na posadowienie obiektu budowlanego.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Budynek jest budynek mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym zlokalizowane sg lokale mieszkalne.
7) DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek nie zapewnia dostgpu dla osob niepelnosprawnych.

8)  ANALIZAMOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD

WZGLEDEM TECHN., EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII

Zaprojektowana w opracowaniu instalacja gazowa wykorzystywana do celdow ogrzania
pomieszczen zostanie wyposazona w urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature
czynnika. Zaprojektowano regulacj¢ mieszang na c.o., obstugujaca calg strefe ogrzewang. Nie
jest uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszczen posiadalo swéj wiasny regulator do

sterowania temperaturg.
Zastosowanie regulatoréw usprawni prace instalacji minimalizujgc koszty.

S
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Spis tresci projektu technicznego

L. Dokumenty dolaczone do projektu

1) Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

.........................................................................................................

I1. Czesé opisowa

III. Cz¢sé rysunkowa
Rys. nr 83 Aksonometria wewnetrznej instalacji gazowej, skala 1:50
Rys. nr S4 Schemat zabudowy szafki gazomierza, skala -
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Oswiadczenie
Zlocieniec, 08 MARCA 2022r.
(migjscowosc i data)
OSWIADCZENIE
OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny:

WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA, Polczyn Zdrdj, ul. Midkiewicza 1/2 dz. ew. nr 30, obreb 003

Polczyn-Zdroy

(reewa, rodkay i adves zamierzeria budowlanego)

Zostal sporzadzony Zgodhie Z obowiBzuiacymi [Yzepisami oraz zasadamy wiedky technicznei oraz warunkarmi technicnymi
Praiaczenia do sied gazower nr WB01/000040775/00001/2022/00000 wydane Polska Spoike Gazowniciwa sp. z 0.0.

Oddzat w Koszalinke,

do projektowania bez ograniczef w
specjalnos$ci instalacyjnej w

mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzgdzen . s
Projektant Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, Br_anza 08 Marca 2022 2 M\OCEQ)\
. . sanitarna
Jakubezak gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych | (/
nr ZAP/0197/PWBS/21



AJ-INSTAL ‘ 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl
Jakubezak | www.aj-instal.pl
| Tytut: i PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Eaz. ‘ Obiekt: | Budvnek wielorodzinnv

1) WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Dane budynku:
Pow. zabudowy 140,83 m?
Kubatura 844,98 m’
Instalacja gazowa

Miejscem wlaczenia wewnetrznej instalacji gazu bedzie przygotowane odgalgzienie od glownej rury
gazowej zlokalizowanej na klatce schodowej na parterze budynku.
Projekt przylacza stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z
0.0.
Wewnatrz budynku, instalacje gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czamych bez szwu laczonych
przez spawanie.
Projektowane urzadzenia: kociol gazowy kondensacyjny pracujgcy na cele centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej oraz kuchenka gazowa na cele przygotowywania positkow. Instalacje nalezy
wyposazy¢ w:
- filtr i kurek gazowy przez kottem DN20
- kurek gazowy przed kuchenkg DN15
Do mocowania przewodéw instalacji gazowej nalezy zastosowa¢ uchwyty wykonane w calosci z
materialéw niepalnych. Uchwyty powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych korkow
rozporowych, o konstrukcji uwzgledniajgcej material, z ktérego wykonana zostala przegroda
budowlana.
Przejscia przewodow instalacji gazowej przez przegrody, w kazdym przypadku nalezy wykonaé z
zastosowaniem rury przejSciowe] o Srednicy wigkszej od Srednicy przewodu o jedng dymensje.
Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przej$ciowych z materiatloéw palnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowaé wzgledem przewodoéw innych instalacji,
stanowigcych integralng czes¢ budynku w odleglosci nie mniejszej niz 0,1m.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z przewodami innych instalacji winny by¢ od nich oddalone
nie mniej niz 20 mm,

Urzadzenia gazowe
Urzadzenia gazowe mogg by¢ zainstalowane jedynie w pomieszczeniu spetniajagcym warunki dotyczace
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690).
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Kotlty TURBO - z hermetyczna komorg spalania, wyposazone w przewdd powietrzno — spalinowy
zapewniajacy doplyw $wiezego powietrza do procesu spalania z zewnatrz budynku nie wymagaja
wykonywania wentylacji nawiewnej do pomieszczenia.

Na calej dlugosci przewodéw wentylacyjnych nie mozna stosowaé zadnego rodzaju zaluzji, klap,
elementow zmieniajgcych powierzchni¢ przekroju kanaléw lub kierunek przeptywu powietrza
wentylacyjnego.

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych kociot c.0. gazowy wyprowadzié przewodem
koncentrycznym (powietrzno — spalinowym) przez strop ponad dach.

Wentylacje kuchni pozostawi¢ w przewodzie kominowym nr 1.

We wlocie przewodu wentylacyjnego wstawié kratke 14x21 cm bez Zzaluzji i siatek.

Wykona¢ wentylacj¢ nawiewna do kuchni poprzez zamontowanie nawiewnikow okiennych.

Odbior instalacji gazowej

Przed podlaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastgpi¢ odbior instalacji, ktory
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz Inwestora..
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,

- jakosci wykonania instalacji;

- szczelnosci instalacii;

- uzytych materiatow.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng instalacji gazowe;j;

- protokoly wykonania prob szczelnosci;

- opini¢ Zakladu Kominiarskiego o prawidlowosci podtaczenia do przewoddéw kominowych i ich
droznosci;

- warunki dostawy gazu;
- instrukcje obslugi zainstalowanych urzadzen gazowych.

2) ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
organizacja robdt, ustaleniem miejsc do magazynowania materiatow, uzgodni¢ roboty z
inwestorem, uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robot i komisyjnie przyjgé teren pod budowe.
Nalezy przestrzega¢ wymogoéw okreslonych w rozporzadzeniach dotyczacych przepiséw BHP-
og6lnych.

Ponadto roboty budowlano-montazowe nalezy realizowac zgodnie z obowigzujagcymi normami,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,
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warunkami technicznymi wykonania i odbioru, instrukcjami wykonania i montazu
opracowanymi przez producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych w projekcie.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego i
pieszego teren robot nalezy trwale oznakowac i zabezpieczyé.

3) UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny spelmia¢ wymagania art. 10
obowigzujacej ustawy “Prawo Budowlane”, cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym
projektem 1 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bud. — montazowych " cz. II,
normami i warunkami wymienionymi w punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1 opisu oraz aktualnymi
przepisami w tym bhp i ppoz.

W_projekcie przedstawiono propozycje urzadzen. materialdw i rozwiazah. Dopuszcza sic
przyjecie materialow i urzadzen innych firm poréwnywalnej klasy.

Urzadzenia dobrane stanowia przyktad. przy zastosowaniu innych urzadzefi nalezy dobraé
urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi
przepisami w tym bhp i p./poz.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie€ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Czgs¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajgcg sie cato$é. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narz¢dzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie prace obje¢te niniejszym projektem nalezy wykonywaé $cisle wg "Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujacych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej
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odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy
zwroci¢ si¢ do nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materialy i wyroby musza posiada¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP.

Laczenia rur tworzywowych nalezy wykonywac za pomoca taczen elektrooporowych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materialéw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogéw i specyfiki
przyjetych rozwigzan.

W przypadku wystapienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi sieciami, inwestor
jest zobowigzany uzyska¢ warunki techniczne usuniecia kolizji i zgodnie z wydanymi
warunkami usung¢ je na wlasny koszt.

Przed zakryciem wykonanych przytaczy nalezy zglosi¢ je wiascicielom sieci do odbioru.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).

4) BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracujagcym na placu budowy,
mieszkancom i mieniu, jak réwniez uniemozliwi¢ dostgp osobom postronnym na teren budowy.
Pracujace osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowa¢ w ubraniach
ochronnych.

Kazdorazowe zakoniczenie etapu prac musi by¢ wykonane w taki sposob, by nie moglo nastapié
po godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie.

Uprawniony kierownik budowy winien by¢ na placu budowy i czuwaé nad bezpieczenstwem
podlegtych mu ludzi, przewidziana kolejnosciag prac budowlanych i uzywanym sprzetem
budowlanym.

5) ZABEZPIECZENIA

Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z projektem,
obowigzujacymi normami , przepisami i sztukg budowlana.

UWAGA: Wszystkie materialy uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiadaé atest
Panstwowego Zakladu Higieny oraz §wiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg ochronie prawnej i
nalezy je zglosié¢ do wlasciwego urzedu.

(=
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Inwestycja nie naruszy réwniez interesu osdb trzecich (nie ograniczy dostepu do drogi publicznej
innych dziatek, nie zakloci korzystania z istnigjacych sieci etc.) oraz nie ma szkodliwego wptywu na
dziatki sasiednie.
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INWESTOR Nazwa: Gmina Polczyn-Zdrdj

Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4

| NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewngtrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym i

ADRES I KATEGORIA Miasto: Polczyn Zdrdj
OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Mickiewicza 1/2
Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321603_4 Polezyn Zdrdéj

POZ ‘ALE re
A%R%?(;WE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 003 Polezyn-Zdréj
Numery dzialek ewidencyjnych: 30
1. Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
; 2. Opinia kominiarska nr 61/022 z dnia 16.02.2022 r.
SPIS ZAWARTOSC 3. Warunki techniczne nr WB01/00004075/00001/2022/00000  cnia 02.02.2022 1

Ol Q012
_Ab Geun 93, doly,
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Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przy
wykonywaniu zewne¢trznych instalacji sanitarnych

Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj

INWESTOR Adres: 78-320 Polezyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym

‘Miasto: Polezyn Zdréj

ADRES I KATEGORIA 1. Mickiewi 12
OBIEKTU BUDOWLANEGO W- VHEKIewIcza

Kategoria obiektu budowlanego: XIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321603_4 Polczyn Zdrdéj
POZOSTALE DANE Yy

ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 003 Polczyn-Zdrdj
Numery dzialek ewidencyjnych: 30

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
TEMAT

OPRACOWALA: mgr inz. AGNIESZKA JAKUBCZAK
78-520 ZL.OCIENIEC, ul.ZAMKOWA 6

Zlocieniec, marzec 2022 1.
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o Zalgcznik nr 1
CZESC OPISOWA PLANU BIOZ
Zakres robot, Wewnetrzna instalacja gazowa

- Zgloszenie odpowiednim organom
rozpoczecie budowy,

- Zabezpieczenie terenu budowy i
organizacja placu budowy,

- Roboty instalacyjno-montazowe

kolejnos¢ realizacji

- Montaz rurociagow (ksztaltek) w odcinki
montazowe

- Montaz konstrukcji wsporczych do $cian

- Montaz rur na wysokosci

- Montaz armatury, zaworow

- Montaz kanaléw wentylacyjnych i
spalinowych

- Wykonanie proby ci$nieniowej (szczelnosci)
zgodnie z wymaganiami i PB

- Rozruch instalacji

- Dopuszczenie do uzytkowania .

Wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych

Istniejace uzbrojenie podziemne w dziatce
Inwestora

Elementy zagospodarowania
dzialki, ktére mogg stwarza

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa skladania materialéw instalacyjnych

zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Transport materialéw i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji
robo6t budowlanych:

skala i rodzaj zagrozen

miejsce i czas wystgpowania

Porazenie pradem podczas prac montazowych,
Upadek pracownika do wykopu,

Praca w sasiedztwie instalacji/urzadzen
elektrycznych

Podczas prac montazowych

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikoéw przed

Przypomnienie o zasadach pracy przy
wykopach i konieczno$ci stosowania
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przystapieniem do realizacji wymaganych zabezpieczeh
robét szczegolnie
niebezpiecznych
Srodki techniczne i Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
organizacyjne, zapobiegajace Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice
niebezpieczenstwom informacyjne, instruktazowe),
wynikajagcym z wykonywania Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.
robdt w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

mgr in2. Agnieszka Jakubczak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. ZAP/0197/PWBS/21
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OPINIA NR /

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo komlnowych w budynku przy
al oMieltemeo nr /1/2 fOTU’ ;z/

dotyczqca urzqdzen grzewczo- kommowych uzytkowanych przez

........................................................................................................................................................................

........ X, M%\fthM‘-&lx w celu:
1.-Wskazania-przewodu kominowego-i- usytuowania-miejsca-na-podiaczenie-
2.-Ustalenia prawidiowoscipodigczenn -

3. Ustalenia przyczyn wadliwego-dziatania-urzadzen
4. Opinia do celéw projektowych
D T T e e e i v sassms seneasibn syavarensaves

JAGA: po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidtowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.
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Opinie sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr89 poz. 414), ustawe
o Ochronie P. Poz. Z dnia 27.08.1991r. (Dz. U. nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawecze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia

03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr92 poz. 460)
Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. dla ustugodawcy i ustugobiorcy

Potwierdzenie odbioru opinii

.........................................................................................

Data Podpis odblorcy OPINIODAWC /UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSTWA



POLSKA

SPOLKA GAZOWNILTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 30, faks 94 346 04 60

. . GMINA POLCZYN - ZDROJ
Gazownia w Drawsku Pomorskim ol. Wolnosci 3-4
ul. Ziocieniecka 22 D, 78-500 Drawsko Pomorskie 78-326 Polczyn-Zdroj
tel. 84 348 41 30, faks 94 363 27 86

email: gazownia.drawsko.pomorskie@psgaz.pl

Nasz znak: WB01/0000004075/00001/2022/00000 Drawsko Pomorskie, 02.02.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.01.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Potczyn-Zdroj, ul. Mickiewicza 1/2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i llos¢ urzadzer gazowych, kiore bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzenn  |kgczna moc urzadzen
(kW] |szt.] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkcyjny 18 1 18
(c.ofew.)
taczna moc [kW] 28

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m*/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1300 [m3/rok],
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejace Sredniego cisnienia.

6.2, Lokalizacja: Polczyn-Zdroj Mickiewicza 1

. Cisnjenie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej; minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 IkPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie ul. Polczyriska 55/57. 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
www . psgaz.p!



10.
1.

12.

13.

14,
15.
16.

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymaine 2,50 [kPaj

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Poiczyn-Zdrdj, ul. Mickiewicza 1/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ dazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowoséci do 10 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane

8.5. Inne wymagania:

Wiaczenia instalacji dokonaé od istniejgcego przytacza $/c PE de 32 (Polczyn Zdréj,Mickiewicza 1). Do
redukeji ciénienia zastosowaé reduktor o przepustowoéci do 10 m3/h. Gazomierz zlokalizowaé na
klatce schodowej i zabezpieczy¢ szafkg gazowa wentylowana., Zamontowaé¢ belke montazowg o
rozstawie 130 mm do montazu uktadu pomiarowego.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

gtdwny zlokalizowany na przylgczu na zewnetrznej scianie budynku

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na kidra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzagdzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Koszalinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazane w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energstyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

OPRACOWAL:

Rafat Kaczor - Specjalista ds. Technicznych
Gazownia w Drawsku Pomorskim

ul. Ztocieniecka 22D

78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 348 47 43

e-mail: rafal.kaczor@psgaz.pl
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Komin powietrzno - spalinowy

DN15 wyprowadzony przez strop ponad dach
LEGENDA:

- wentylacja grawitacyjna

e O - projektowany kociot

\ gazowy dwufunkcyjny

. Kuchnia, h=2,5I\T'I kondensacyjny

- 2 }3\ e
6,38m" | 15,96m” |~ O O\ - projektowana kuchenka
O O gazowa
= - instalacja gazowa z rur
- EEe——— ﬂ stalowych czarnych bez szwu
- . . .
Y. & - gazomierz miechowy w szafce gazowej
/
1
y F - nawiewnik okienny
,// [ 1 1 ' -1 1 1 rililiy
Rura stalowa DN 25 prowadzona
po elewac;ji budynku
DN25
T K ki AJ-INSTAL Agnieszka Jakubczak,
[ ot tel. 533 355 358
\ Wentylowana szafka gazowa z gazomierzem 78-520 ZIocieniec, ul. Zamkowa 6
e miechowym G-4 o rozstawie 130 mm

e-mail: biuro@aj-instal.pl
www: aj-instal.pl
PRAWA AUTORSKIE ZA_ST_RZEZONE
ronjony prawem eutorekim zgodnle z ustawg

zm&aumwumpmjgautmldm | prawach pokrewnych (Dz.U, 1994,
nr 24, poz. 83, tekst jsdnolity: Dz.U. 2008, nr 80, poz.631)

Istniejgca szafka gazowa do innego lokalu

Rzut parteru - wewnetrzna instalacja gazowa

m_Potczyn Zdréj, ul.Mickiewicza 1/2 dz. ew. nr 30 obreb 003 Polczyn-Zdrdj

Budynek mieszkalny wielorodzinny
"Gmina Polczyn Zdr6j, 78-320 Potczyn-ZdrOJ pl. Wolnosci 3-4
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