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1) WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Dane budynku:
Pow. zabudowy 150,50 m?
Kubatura 903,00 m®

Instalacja gazowa

Miejscem whaczenia wewnetrznej instalacji gazu bedzie przygotowane odgalezienie instalacji gazowej
od gléwnej rury gazowej zlokalizowanej na klatce schodowe;j na parterze budynku.
Projekt przytacza stanowi oddzielne opracowanie wykonane przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z
0.0.
Wewnatrz budynku, instalacje gazowa projektuje si¢ z rur stalowych czamych bez szwu laczonych
przez spawanie,
Projektowane urzadzenia: kociot gazowy kondensacyjny pracujacy na cele centralnego ogrzewania i
cieplej wody uzytkowej oraz kuchenka gazowa na cele przygotowywania positkow, Instalacje nalezy
Wyposazy¢ w:
- filtr i kurek gazowy przez kotlem DN20
- kurek gazowy przed kuchenkg DN15
Do mocowania przewodéw instalacji gazowej nalezy zastosowaé uchwyty wykonane w calosci z
materialéw niepalnych. Uchwyty powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych korkéw
rozporowych, o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego wykonana zostala przegroda
budowlana.
Przejscia przewodow instalacii gazowej przez przegrody, w kazdym przypadku nalezy wykonaé z
zastosowaniem rury przejsciowej o Srednicy wickszej od Srednicy przewodu o jedng dymensie.
Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejsciowych z materiatéw palnych.
Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy usytuowa¢ wzgledem przewodéw innych instalacji,
stanowigcych integralng czes¢ budynku w odleglosci nie mniejszej niz 0,1m.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z przewodami innych instalacji winny byé od nich oddalone
nie mniej niz 20 mm.

Urzadzenia gazowe
Urzadzenia gazowe moga by¢ zainstalowane Jjedynie w pomieszczeniu spelniajagcym warunki dotyczace
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 15.06.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690).
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Kotty TURBO — z hermetyczna komorg spalania, wyposazone w przewod powietrzno — spalinowy
zapewniajgcy doplyw $wiezego powietrza do procesu spalania z zewnatrz budynku nie wymagajg
wykonywania wentylacji nawiewnej do pomieszczenia.

Na calej diugosci przewodéw wentylacyjnych nie moma stosowac zadnego rodzaju zaluzji, klap,
elementéw zmieniajacych powierzchni¢ przekroju kanatéw lub kierunek przeptywu powietrza
wentylacyjnego.

Ze wzgledu na brak wolnych przewodow kominowych, kociot ¢.o. zlokalizowany w lazience nalezy
wyprowadzi¢ przewodem koncentrycznym (powietrzno — spalinowym), izolowanym poprzez sciang
zewnetrzng budynku ponad dach. Wentylacje grawitacyjna wywiewng z pomieszczenia lazienki
wyprowadzi¢ poprzez $ciane na zewnatrz budynku przewodem fi 150 mm izolowanym, a nastepnie
ponad krawedz dachu. Wentylacje grawitacyjng wywiewna z pomieszczenia kuchni wyprowadzié
poprzez sciang na zewnatrz budynku przewodem fi 150 mm izolowanym, a nastepnie ponad krawedz
dachu.

We wlotach przewodow wentylacyjnych wstawi¢ kratke 14x21 cm bez zaluzji i siatek.

Wykona¢ wentylacje nawiewna do kuchni poprzez zamontowanie nawiewnikéw okiennych.

Odbiér instalacji gazowej
Przed podlaczeniem instalacji gazowe] do sieci rozdzielczej musi nastgpi¢ odbior instalacji, ktéry
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz Inwestora..
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:
- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym,
- jakoéci wykonania instalacji;
- szczelnosci instalacji;
- uzytych materiatéw.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacje techniczng instalacji gazowej;
- protokoty wykonania préb szczelnosci;
- opini¢ Zakladu Kominiarskiego o prawidlowosci podigczenia do przewodéw kominowych i ich
droznosci;
- warunki dostawy gazu;
- instrukgjg obstugi zainstalowanych urzadzen gazowych.,

2) ORGANIZACJA ROBOT

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze Zwigzane z pomiarami,
organizacjg robét, ustaleniem miejsc do magazynowania materialéw, uzgodni¢ roboty z
inwestorem, uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie rob6t i komisyjnie przyjaé teren pod budowe.
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Nalezy przestrzega¢ wymogéw okreslonych w rozporzgdzeniach dotyczacych przepiséw BHP-
og6lnych.

Ponadto roboty budowlano-montazowe nalezy realizowaé zgodnie z obowigzujagcymi normami,
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru, instrukcjami wykonania i montazu
opracowanymi przez producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych w projekcie.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i
pieszego teren robot nalezy trwale oznakowadé i zabezpieczy¢.

3) UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny spelnia¢é wymagania art. 10
obowigzujacej ustawy “Prawo Budowlane”, calo$é robét nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. II,
normami i warunkami wymienionymi w punkcie 2.1; 3.1; 4.1; 6.1 opisu oraz aktualnymi
przepisami w tym bhp i ppoz.

W_projekecie przedstawiono propozycie urzadzeh. materiatéw i rozwiazan. Dopuszcza sie
przyjecie materiatéw i urzadzen innvych firm poréwnywalnej klasy.

Urzadzenia dobrane stanowia przyktad. przy zastosowaniu innych urzadzen nalezy dobraé
urzadzenia o tych samych parametrach i tej samej klasy.

Calos¢ robot prowadzié zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Zeszyt 3”, normami, wytycznymi producenta oraz aktualnymi
przepisami w tym bhp i p./poz.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie,

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem
nalezy porozumie¢ si¢ z projektantem opracowujacym dokumentacje.

Czg¢$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajgcg sie catosé. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszelkic
urzagdzenia oraz narzgdzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do
urzgdzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrob6w z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
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Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé $cisle wg "Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowigzujgcych
Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgce;
odpowiednie uprawnienia budowlane. W przypadkach watpliwosci natury technicznej nalezy
zwroci¢ sig do nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materialy i wyroby muszg posiadaé aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za konieczne uznaje sie tez rygorystyczne
przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP,

Laczenia rur tworzywowych nalezy wykonywa¢ za pomoca taczen elektrooporowych.
Dopuszcza si¢ zastosowanie ekwiwalentnych urzadzen i materiatéw instalacyjnych z oferty
innych firm pod rygorem dostosowania projektu do zmienionych wymogow 1 specyfiki
przyjetych rozwigzan.

W przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami, inwestor
jest zobowigzany uzyska¢é warunki techniczne usuni¢cia kolizji i zgodnie z wydanymi
warunkami usuna¢ je na wlasny koszt.

Przed zakryciem wykonanych przylaczy nalezy zglosi¢ je wiascicielom sieci do odbioru.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykonaé w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).

4) BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ bezpieczefistwo pracujgcym na placu budowy,
mieszkaficom i mieniu, jak réwniez uniemozliwié dostep osobom postronnym na teren budowy.
Pracujace osoby powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem BHP i pracowa¢ w ubraniach
ochronnych.

Kazdorazowe zakoriczenie etapu prac musi by¢ wykonane w taki sposob, by nie moglo nastapié
po godzinach pracy niekontrolowane zagrozenie.

Uprawniony kierownik budowy winien byé na placu budowy i czuwaé nad bezpieczefistwem
podlegtych mu ludzi, przewidziang kolejnoscig prac budowlanych i uzywanym sprzgtem
budowlanym.

5) ZABEZPIECZENIA

Do budowy stosowaé materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim.

Prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z projektem,
obowigzujacymi normami , przepisami i sztuka budowlana.

O
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UWAGA: Wszystkie materialy uzyte w trakcie realizacji adaptacji muszg posiadaé atest
Pafistwowego Zakladu Higieny oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania ITB.

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegaja ochronie prawnej i
nalezy je zglosi¢ do wiasciwego urzedu.

Inwestycja nie naruszy réwniez interesu osb trzecich (nie ograniczy dostepu do drogi publicznej
innych dziatek, nie zakléci korzystania z istniejacych sieci ete.) oraz nie ma szkodliwego wplywu na
dzialki sasiednie.
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj |
INWESTOR Adres: 78-320 Polezyn Zdréj, pl. Wolnosci 3.4

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym |

ADRES I KATEGORIA Miasto: Polezyn Zdréj
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul, Wiejska 5/1 '

 Kategoria obiektu budowlanego: XTII

POZOSTALE DANE 'Nazwa '!'ednostki ewidency:inej: 3'21603_4 Polczyn Zdr6_|: . |
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 003 Polczyn-Zdréj
'Numery dzialek ewidencyjnych: 67/2 |

1. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (str. 1-2)
: 2. Opinia kominiarska nr 70/02/22 z dnia 16.02.2022 L
SPIS ZAWARTOSCI 3. Warunki techniczne gr !
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Informacja dotyczaca ,,Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” przy
wykonywaniu zewnetrznych instalacji sanitarnych

'Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj
Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewng¢trznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
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Kategoria obicktu budowlanego: XTI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321603_4 Polczyn Zdréj

igﬁ%ggﬁ DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: 003 Polczyn-Zdraj
Numery dzialek ewidencyjnych: 67/2
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
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CZESC OPISOWA PLANU BIOZ
Zakres robot, Wewngtrzna instalacja gazowa ]

kolejnosé realizacji

- Zgloszenie odpowiednim organom
rozpoczecie budowy,

- Zabezpieczenie terenu budowy i
organizacja placu budowy,

- Roboty instalacyjno-montazowe

- Montaz rurociggow (ksztattek) w odcinki
montazowe

- Montaz konstrukcji wsporczych do $cian

- Montaz rur na wysokosci

- Montaz armatury, zaworow

- Montaz kanatéw wentylacyjnych i
spalinowych

- Wykonanie préby cisnieniowej (szczelnosci)
zgodnie z wymaganiami i PB

- Rozruch instalacji

- Dopuszczenie do uzytkowania .

Wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych

Istniejgce uzbrojenie podziemne w dzialce
Inwestora

Elementy zagospodarowania
dzialki, ktére moga stwarza
zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi

Praca maszynowego sprzetu mechanicznego,
Strefa sktadania materiatow instalacyjnych
Transport materialéw i urzadzen instalacyjnych
Roboty ziemne/wykopy

| Przewidywane zagrozenia
wystgpujgce podcezas realizacji
robét budowlanych:

skala i rodzaj zagrozen

miejsce i czas wystepowania

Porazenie pradem podczas prac montazowych,
Upadek pracownika do wykopu,

Praca w sgsiedztwie instalacji/urzadzen
elektrycznych

Podczas prac montazowych

Sposéb prowadzenia instruktazu
| pracownikéw przed

Przypomnienie o zasadach pracy przy
wykopach i koniecznosci stosowania
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[ przystapieniem do realizacji wymaganych zabezpieczen
rob6t szczegolnie
niebezpiecznych
Srodki techniczne i Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy
organizacyjne, zapobiegajace Odpowiednie oznakowanie budowy (tablice
niebezpieczenstwom informacyjne, instruktazowe),
wynikajacym z wykonywania Sprzet pierwszej pomocy medycznej. p/poz.
robot w strefach szczegblnego
zagrozenia zdrowia

|

mgr in2. Agnieszka Jakubczak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Jo projektowania i kierowania robotami bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
razowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. ZAP/0197/PWBS/21

Qhnlocs adx
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OPINIA NR 79/94 /2.,

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w bLL(i’ynku przy
ul .. W .E.?.sr.?.’.‘:&‘.\ ......................................................... nr 5/4 w 97&7"'1(7”?3/"*3}1 ..................

dotyczaca urzadzen grzewczo-kominovgych uzytkowanych przez

...... Kowzamersloy . Geaqgwoy
sporzadzor}a przez pos}{Tdajacegq wyniagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
.......... 0'?‘44"&?‘"5‘5‘“’“&‘ w celu:

NAGA: po dokonaniu proponowanych rozwigzan nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci
wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych,

----------------------------------------------

---------------

-------------------

-----------------------

------------------------------

...................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.............................................................................

....................................................................................................................

Opinig sporzadzono w oparciu o ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz. U. nr89 poz. 414), ustawe
0 Ochronie P. Poz. Z dnia 27.08.1991r. (Dz. U. nr81 poz.351) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia
03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw (Dz. U. nr92 poz. 460)

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem 1 egz. dla ustugodawcy i ustugobiorey

Potwierdzenie odbioru opinii

.............................................................................................................................

Data Podpis odbiorcy OPiNIODAWC /UPRAWNIONY
MISTRZ KOMINIARSTWA



AJ-INSTAL 78-520 Zlocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka | tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl |
Jakubczak www.aj-instal.pl
| |
Tytuk: | PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA |
| | | | Str.
 Eaz. ‘ | Obiekt: gud\ﬂeklniel_o[odz_innv_ N |
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj
INWESTOR
WE Adres: 78-320 Polczyn Zdrdj, pl. Wolnosci 3-4
T |
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynkuI
BUDOWLANEGO wielorodzinnym
ADRES 1 KATEGORIA Ni'a\s{,‘.’.’ I.)‘;:czsy/'; Zdréj
OBIEKTU BUDOWLANEGO W WViejska
Kategoria obiektu budowlanego: XIIT
POZOSTALE DANE Nazwa ‘!ednostkl ew1dency.Jnej: 3'21603_4 Polczyn ZdrOJ’ . |
ADRESOWE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: 003 Polezyn-Zdréj
Numery dziatek ewidencyjnych: 67/2 |
| . | .
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ! ZAKRES ‘ DATA PODPIS ‘
AUTORSKI NAZWISKO [U'PRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA‘
| Pyt © i) o e | |
do projektowania bez ograniczen w i
mer inz. specja?lnoéci ins.talacyjnej w zakresie | ' '
Projektant Agnieszka stecl, mstallacjl-l urflqdzen clepl:nych,' Brania sanitarna 08 Marca 2022 | b : l |
Jakubezak wentylacyjnych, gazowych, |

wodociaggowych i kanalizacyjnych |
ur ZAP/0197/PWBS/21 | C |



| T
|
AJ-INSTAL | 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6
Agnieszka | tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl
Jakubeczak | www.aj-instal.pl
| |_________________

|I Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ‘
T e ]
Eaz. | ' Obiekt: | Budvnek wielorodzinny |

Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1) Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o _sporzadzeniu projektu zoodnie z obowiazujacymi

przepisami i zasadami wiedzy OCRMICING oo 1
IL. Czesé opisowa

1) WEWNETRZNA INSTALACJA CAZOWA e 2
2) ORGANIZA,CJA B O st e 3
TN — 4
4) BEZPIECZENSTWO I QCHRONA ZDROWIA oo 5
B e — 5

III. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr $3 Aksonometria wewngtrznej instalacji gazowej, skala 1:50
Rys. nr S4 Schemat zabudowy szafki gazomierza, skala -



AJ-INSTAL | 78-520 Zlocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl |

Jakubczak | www.aj-instal.pl |

— = — e |

Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA |

B B e _________i

Eaz. | . Obiekt: | Budvnek wielorodzinnv I |
STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZN O-BUDOWLANEGO

Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj |

INWESTOR Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4 |

NAZWA ZAMIERZENIA  Budowa wewngtrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku

BUDOWLANEGO wielorodzinnym |

Mi : Pol 53 |
ADRES I KATEGORIA Miasto: Polczyn Zdréj

OBIEKTU BUDOWLANEGO Ul- Wiejska 5/1 l
Kategoria obiektu budowlanego: XTIT

- . . . -: 3 re
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ewndency']ne_] .21603_4 Polczyn Zdl‘OJ’ -
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 003 Pokezyn-Zdréj
Numery dzialek ewidencyjnych: 67/2

DATA |

P | L
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ‘ ZAKRES

| AUTORSKI | NAZWISKO  UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANTA FODPIS
|
el R s A | iy b
do projektowania bez ograniczeni w | |
mer int specjalnosci instalacyjnej w zakresie | |
Projektant Agnieszka sieci, ll'lStaIaCJl.l urzgdzen cieplnych, | Branza sanitarna 08 Marca 2022 ] Q}&
Jakubezak wentylacyjnych, gazowych,

>
wodociggowych i kanalizacyjnych A |
nr ZAP/0197/PWBS/21 | () |



AJINSTAL | 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6 |
Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl
Jakubczak www.aj-instal.pl
|
 Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA |
' " | [ i
Eaz. | Obiekt:| _Budvnek wielorodzinny | St

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dolaczone do projektu (str. 1)

1) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami
Wiedzy teChICANG vt 1

II. Czesé opisowa

1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ..o 2
2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA........coccerctetesesoeoso oo 2
3) URLAD PRZESTRZENNY.....ccocvveveitsneossesssesntreessessesesessssssssssseo 2
4) CHARAKTERY STYCZNE PARAMETRY OBIEKTU .ccvevvvroveroeeseoeoseoosssssonneeo 2
5) POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO. ... 3
6) LICZBA LOKALI MIESZK ALNYCH [ UZYTKOWYCH.rrccroroeoeosooeooosse 3
7) DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CHv.....oooooossoo 70000 3
8JANALIZA _MOZLIWOSCI  RACJONALNEGO  WYKORZYSTANIA  POD WZGLEDEM _ TECHN.,
EKONOMICZNYM 1 SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL, ENERGIL.....oooeauieeceee oo 3
ITI. Cze$¢ rysunkowa

Rys. nr 82 Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazowa, skala 1:50



AJ-INSTAL | 78-520 Zlocieniec, ul. Zamkowa 6 |
Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl

Jakubczak | www.aj-instal.pl
e S R
Tytut: II PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
Eaz. | Obiekt: | Budvnek wielorodzinny

Oswiadczenie
Ziocieniec, 08 MARCA 2022,
(migjscowosé i data)
OSWIADCZENIE
OSWIADCZAM,
Zze projekt architektoniczno - budowlany:
WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA, Polczyn Zdrdj, ul, Wiejska 5/1, dz.ew. nr67/2, obreb 003
Polczyn-Zdroj

(reewa, rockgj i acres zamierzenia budowiorego)
Mswm@dnbzow”@aﬁmimea@amiaazm/'nﬂtywnw oraz warunkami technicznymi
Przyigzenta ab sied gazowei nr WIB0L/0000 /06001/2022/00000%%%/@505&@@20%&”@3& zao
Ozt w Koszaline,

do projektowania bez ograniczen w |
specjalnosci instalacyjnej w

mgr inz. zakresie sieci, instalacji i urzadzen | r

b
Projektant Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, Br'anza' 08 Marca 2022 O-k}q_\) C.L‘,a)* l
. . sanitarna
Jakubezak gazowych, wodociggowych i | |
kanalizacyjnych (
nr ZAP/0197/PWBS/21 | v



AJ-INSTAL | 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl | il |
Jakubczak www.aj-instal.pl | INSTAL
N R B
Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
. ' . . Str.
'Eaz. | | Obiekt: ~__ Budvnek wielorodzinnv

1) RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu obiektu: budynek wielorodzinny
Kategoria obicktu budowlanego: XIII

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Istniejgcy budynek jest to budynek tradycyjny murowany, dwukondygnacyijny, podpiwniczony,
ktéry jest wyposazony w instalacje, wodna, kanalizacyjng oraz przylacza wody i kanalizacji
sanitarnej. W budynku jest istniejgca instalacja gazowa z odprowadzeniem odgalezien do
poszczegblnych mieszkan.

Projektuje sie¢ wewnetrzna instalacje gazowa dla lokalu mieszkalnego nr 3. Wlgczenia instalacji
gazowej nalezy wykona¢ na glownym pionie instalacji gazowej w budynku.

Projektuje sie wewngtrzng instalacj¢ gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu Iaczonych
poprzez spawanie zasilajacg kociot kondensacyjny o mocy 24 kW na cele centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego nr 3 oraz
kuchenke gazows. Kociot zlokalizowany bedzie w  kuchni. Kuchenka gazowa bedzie
zlokalizowana w kuchni

Ze wzgledu na brak wolnych przewodéw kominowych, kociol c.o. Zlokalizowany w lazience nalezy
wyprowadzi¢ przewodem koncentrycznym (powietrzno — spalinowym), izolowanym poprzez Sciane
zewngtrzng budynku ponad dach. Wentylacje grawitacyjna Wywiewng z pomieszczenia lazienki
wyprowadzi¢ poprzez $ciang na zewnatrz budynku przewodem fi 150 mm izolowanym, a nastepnie
ponad krawedz dachu. Wentylacje grawitacyjna WYWiewna z pomieszczenia kuchni wyprowadzié
poprzez Sciang na zewnatrz budynku przewodem fi 150 mm izolowanym, a nastepnie ponad krawedz
dachu.

We wlotach przewodow wentylacyjnych wstawi¢ kratke 14x21 cm bez Zaluzji i siatek.

Wykonaé wentylacje nawiewng do kuchni poprzez zamontowanie nawiewnikéw okiennych.

3) UKLAD PRZESTRZENNY

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wplywa na uldad przestrzenny obiektu budowlanego.
4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Kubatura

Kubatura 903 m®



AJ-INSTAL | 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6 |

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl _
Jakubcezak www.aj-instal.pl
‘ INSTAL
L — | B = - - ~ o - - ) Sep— o

| Tytul: |

PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

| Eaz. | Obiekt: Budvnek wielorodzinnv |

b) Powierzchnia
Pow. zabudowy 150,50 m?

¢) Liczba kondygnacji
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

5 POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa nie wplywa na posadowienie obiektu budowlanego.

6) LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Budynek jest budynek mieszkalnym wielorodzinnym, w ktérym zlokalizowane sa lokale mieszkalne.
7)  DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEE.NOSPRAWNYCH

Budynek nie zapewnia dostepu dla 0s6b niepelosprawnych.

8)  ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD

WZGLEDEM TECHN., EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH
ZRODEL. ENERGII

Zaprojektowana w opracowaniu instalacja gazowa wykorzystywana do celéw ogrzania
pomieszczeni zostanie wyposazona w urzadzenia, ktore automatycznie reguluja temperature
czynnika. Zaprojektowano regulacje¢ mieszana na c.o., obstugujacy calg strefe ogrzewana. Nie
jest uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszezen posiadalo sw6j whasny regulator do

sterowania temperaturg.
Zastosowanie regulator6w usprawni pracg instalacji minimalizujac koszty.



AJ-INSTAL 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6
Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl |
Jakubezak www.aj-instal.pl
- |
Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA '
(Boz. | |Obekt:|  Budvnekwielorodzinny | St
KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO
Nazwa: Gmina Polczyn-Zdréj
INWESTOR Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolnosci 3-4
|
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym |
ADRES I KATEGORIA ‘Miasto: Polczyn Zdréj |

OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Wiejska 5/1

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

Kategoria obiektu budowlanego: XIIT

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 321603 _4 Polczyn Zdroj
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 003 Polczyn-Zdréj
Numery dzialek ewidencyjnych: 67/2 |

1) Projekt zagospodarowania terenu
|2) Projekt architektoniczno-budowlany |
3) Projekt techniczny |
4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty



AJ-INSTAL 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka | tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl |
Jakubezak www.aj-instal.pl
Tytut: PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
[ I : - - [ |
Eagz. | | Obiekt: Budvnek wielorodzinnv |
STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa: Gmina Polczyn-Zdrdj

INWESTOR ‘o -

Adres: 78-320 Polczyn Zdréj, pl. Wolno$ci 3-4
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewngtrznej instalacji gazowej w istniejacym budynku
BUDOWLANEGO wielorodzinnym

Miasto: Polczyn Zdrdj
ADRES I KATEGORIA l'a;t;. ; kczsyll drdj
OBIEKTU BUDOWLANEGO Ul VViejska

Kategoria obiektu budowlanego: XTI

s - . . -: 4 re

POZOSTALE DANE 1lzazwa !ednostkl l(:m;lency.J;lej 3.2160'36_03P11)l:zyn ZZ(EOJ' -
ADRESOWE azwa i numer obrebu ewidencyjnego: olczyn-Zdréj

Numery dzialek ewidencyjnych: 67/2

I o | o
ZESPOL IMIEI | SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA |

AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA |OPRACOWANIA FOPPIS
| |

— 1 ——— ey — e s A
do projektowania bez ograniczen w |
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie| ‘ ~

mgr inz, sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,| Q}L
Projektant Agnieszka > . ’' Brania sanitarna 08 Marca 2022 |
wentylacyjnych, gazowych, )
Jakubczak . . - . A
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ZAP/0197/PWBS/21 | U
—
e 3 AT LS

OLO% Jodd
AD 6% 9 004



S ———
AJ-INSTAL 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6
Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl
Jakubczak | www.aj-instal.pl
| |
Tytuk: ‘ PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
‘ . . . Str.

. Eaz. ‘ | Obiekt: | Budvnek wielorodzinny B ‘
Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu

1) Kopia decyzji o nadaniu uprawniert budowlanych projektanta............coooooeeineceees 1
2) Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do whasciwej izby samorzadu zawodowego................. 3
3) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami

AL (518 PAT (01 1 o741 O 4
II. Czes¢ opisowa

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. ...t seesse s ssssessssssssssssesensssennsesensenesnssnennnso . 5
2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA ..ottt s ssseemssessesenseseesessenensenenensreerrrs.. 5
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIABKL ...t ee s s seseeeenenseeennns. 5
4) POWIERZCHNIE ZABUDOWY ....o.cooioiiiiiiiiiiiiiiie s en s es s semssasessnseneensssessnsssneneenennrennnn s, 5
5) INFORMACGIE IDANE.........ocimiieininiintitie ettt nectescsseesssssse s sssmssnsenensensesensensnsessesenneeneresrensnrrs, 6
6) OCHRONA PRZECIWPOZAROWA . .......oouiiuiieirieiien s esevaseesssseeessstesse s essees s sesasessseesseenscenenseoeseonererrnnns.. 6
7) OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU. ..ottt tesmseee s e sssesscsssmsessnsssecse s ssensesnneneseerensnoesnnr.. 6

I1I. Cze$é rysunkowa
Rys. nr S1 Lokalizacja budynku, skala 1:500



LACHODNIOPOMORSKA
OKREGOMWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Szczecin, dnia 25 czerwea 2021 r.
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0006(3)/21

INY
N

i
3

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 15a ust. 1, ust. 20 vstawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Joanna Jakubczak
magister inZynier inZynierii rodowiska
ur. dnia 7 maja 1988 r. w Drawsku Pomorskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0197/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane Pani Agnieszce Joannie Jakubezak upowazniajg w zakresie nadanej spe-
cjalnosei:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt S oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowa-
nia nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementdw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie art. 15a ust. 1 oraz ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem bu-
dowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256) - zwanej
dalej ,.K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
w tresci decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ooz ol



Zgodnie z treseig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
J

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz  ....|.........
Przewodniczgcy OKK

mgr inz, Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

Otrzymujga:

1. Pani Agnieszka Joanna Jakubczak
ul. Zamkowa 6, 78-520 Zlocieniec
2, Okregowa Rada ZOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZOIIB - aa

Todu

v O8.034, d



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A53-4A8-CTW *

Pani Agnieszka Joanna JAKUBCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0128/21

adres zamieszkania ul. Zamkowa 6, 78-520 ZLOCIENIEC

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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AJINSTAL | 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6 |

Agnieszka | tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl | |
Jakubczak www.aj-instal.pl |
Tytut: PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
___|_______'______________________
| | |
Eaz. | Obiekt: | Budvnek wielorodzinny

Oswiadczenie
Zlocieniec, 08 MARCA 2022y,
(migjscowosé i data)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,
ze projekt zagospodarowania terenu:

WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA, Polczyn Zdrdj, ul, Wiefska 5/1, dz. ew. nr67/2, obreb 003
Polczyn-zdragj
{raewa, rockaj i adves zamierzenia budowlamego)
zm‘a/smr@ztmyzgodniezobomzzmnfmea&ami oraz zasadami wiedky technicnel oraz warunkanyi technicznymi
przyiaczenia ab sied gazowej nr WBoL0000  /00001/2022/00000 wydane Polska Sodike Gazowriidwa sp. z o.0.
Oatziat w Keszalinie.

do projektowania bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej w
mgr inz, zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Projektant | Agnieszka ciepinych, wentylacyjnych, | B ggne o000 (N oM oerod
Jakubczak gazowych, wodociagowych i | sanitarna A ’
kanalizacyjnych |
nr ZAP/0197/PWBS/21

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.z2019 1. poz. 1186 z

poéZn. zm.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwo$ci podtaczenia obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieplowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art, 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019

L. poz. 755, z p6zn. zm.). Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za z}ozennl_ieg ?ﬁwgggﬁg@m czak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instziacii i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
=r»ewych, wodociagowych i kanalizacyjnych
“ir ewid. ZAP/0197/PWBS/21

ok
(
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AJ-INSTAL 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6 |

Agnieszka | tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl |
Jakubezak | www.aj-instal.pl |
____.___-____________________I____
Tytut: | PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
. . . | Str.
Baz. | |Obiekt:  Budvnek wielorodzinny

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania nie obejmuje w swym zakresie zmian w zagospodarowaniu terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Na dziatce nr 67/2, Potczyn Zdréj, gm. Potezyn Zdr6j, obreb 003 Polczyn Zdréj, zlokalizowany
jest budynek wielorodzinny. Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, wybudowanym
metodg tradycyijng, sklada si¢ z dwéch kondygnacji nadziemnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI
a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obicktami budowlanymi
Nie projektuje si¢ urzadzen budowlanych w zakresie zagospodarowania dzialki.

b) Sposéb odprowadzania $ciekéw

Budynek jest podlaczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Nie projektuje sie zmian w
tym zakresie.

¢) Uklad komunikacyjny
Wjazd na teren dziatki jest od drogi publicznej. Nie projektuje si¢ zmian w tym zakresie.
d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka nr 67/2 ma bezposredni dostep do drogi publicznej. Nie projektuje sie zmian w tym
zakresie.

¢) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje urzadzen i sieci uzbrojenia terenu.
f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wplywa na uksztaltowanie terenu oraz uktad
zieleni na dzialce.

Gl



AJ-INSTAL | 78-520 Ziocieniec, ul. Zamkowa 6 '

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl | I
Jakubczak | www.aj-instal.pl ' |
I| | |

|
Tytut: PROJEKT BUDOWLANY - WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA '
- __l_____________________________________|
Eaz. | ' Obiekt: | Budvnek wielorodzinny _' |

4. POWIERZCHNIE ZABUDOWY

a) Pewierzchnia zabudowy

b) Powierzchnia drég, parkingéw i placéw

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie zmienia powierzchni zabudowy istniejgcych
drég, parking6w i placow.

¢) Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowana wewngtrzna instalacja gazowa nie zmienia powierzchni biologicznie czynnej
dziatki.

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania

Na dzialce nr 67/2, Polczyn Zdroj, gm. Polczyn Zdroj, obreb 003 Potczyn Zdroj, zlokalizowany
jest budynek wielorodzinny. Budynek jest budynkiem niepodpiwniczonym, wybudowanym
metodg tradycyjna, sklada si¢ z dwéch kondygnacji nadziemnych.

4.2. Obszar oddzialywania obicktu

Na podstawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami
okreslono obszar oddzialywania obiektu — obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dziafce nr 67/2 obr. 003 Polczyn-Zdrs;.

4.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Budynek objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Polczyn Zdréj, poza strefg
ochrony konserwatorskie;j. Budynek nie jest obj ¢ty zadng z form ochrony zabytkow,



AJ-INSTAL 78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6

Agnieszka tel. 533 355 358, e-mail: biuro@aj-instal.pl - .
Jakubczak www.aj-instal.pl INSTAL
-
Tytuk: | PROJEKT BUDOWLANY — WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
— . . | Str.
EBoz. |  |Obiekt: _Budvnek wielorodzinny

5. INFORMACIJE I DANE

a) Informacja o rodzaju ograniczen

Nie dotyczy

b) Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia

Budynek objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Polezyn Zdréj, poza strefg
ochrony konserwatorskie;j. Budynek nie jest objety zadna z form ochrony zabytkéw.

¢) Informacja odnosnie wplywu eksploatacji gorniczej

Dziatka nr 67/2 obr. 003 Polezyn Zdr6j znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

d) Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana instalacja gazowa nie bedzie stwarzata zagrozen dla srodowiska, a nawet bedzie

miata korzystny wplyw na srodowisko, gdyz zostanie zmieniony sposéb ogrzewania domu z
kotla na paliwo state na kociot gazowy.

6. OCHRONA POZAROWA

Projektowana zewnetrzna instalacja gazowa nie zmienia warunkow ochrony pozarowej budynku.
7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami
okreslono obszar oddziatywania obicktu — obszar oddziatywania obicktu miesci sie w catosci na
dzialce nr 67/2 obr. 003 Polczyn Zdré;.



Swidwin, dnia 17.02.2022 12:01-09

Licencja nr GG.6621.273.2022.JW_3216_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Swidwinski
ul. Mieszka | 16
78-300 Swidwin

2. Licencjobiorca:
AJ - INSTAL AGNIESZKA JAKUBCZAK
ul. Zamkowa 6
78-520 Ztocieniec

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego | kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

L | Nazwa materiatu panstwowego zasobu Id:g:styhfn:léalt:r ;nza;(:;itj kDoant:ni a | Okresélenie obszaru/obiektu, do ktérego
| p: geodezyjnego i kartograficznego pan veg wykona odnosi sig licencja® |
geodezyjnego i kartograficznego | kopii |

! | l dziatki: [002-Potczyn-Zdrsj) 185/4, [003- |
Polczyn-Zdrej] 232, 261, 20211, 30,
‘ 17.02.2022 | 333/2, 34411, 363, 67/2, 81, 98/4, [005-
|Pmczyn-2drdj] 26/2, [006-Polczyn-Zdréj]

120/3

1 Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
| w skalach 1:500 |

e o - —— s ]
4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla

dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby?))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz. U. z 2020
I. poz.2052 z pézn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymagane;j licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci
dziesigciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatéw.

1) Okreélenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podzialu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celow EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspdtrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé¢ wediug listy
stanowigeej zalgcznik do wzoru ninigjszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencii;
2) adres strony internetowsj umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacjl, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktdrej nastapito wygenerowanie licencji w trybie ari. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geadezyjne i kartograficzne samodziclnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowal(a): Justyna Wilk, dn. 17-02-2022 12:01:09
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo gecdezyjne i kartograficzne samodzielnie, wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu jub
Upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé mozna zweryfikowaé na stronie interetowej https:I/swidwinski.webewid.pll#weryﬁkuj
wpisujgc niepowtarzany identyfikator 1 dald3c-f8a9-4631-b3f0-dccdba04229f.
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| AJ-INSTAL Agnieszka Jakubpzak
gl 1 tek533355358 |
S 78-520 Ziocieniec, ul.. Zamkowa 6
e-mail: biuro@aj-instal.pl
www: aj-instal.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
m 1904 romm Mm

; 5:_Fﬂ‘-ll 11?'“ [l

INSTAL

nr 24, poz. 83, tekst jednality; Dz.u 2006 90, 1:-3‘_83%

1994,

- Lokalizacja budynku

[Adres

Polczyn Zdr6], ul. Wiejska 5/1 dz. ew. nr 67/2 obreb 003 Polczyn-Zdréj

Budynek mieszkalny wielorodzinny

"*"Gmina Polczyn Zdréj, 78-320 Polczyn-Zdro;, pl. Wolnosci 3-4

Projektowala: | mgr in2. Agnieszka Jakubczak
ZAP/0197/PWBS/21 ‘ |Q)N&\0ca01~
Data opracowanlia: U
08.03.2022r. =
Skala: . Nr rysunku:
1:500 branza sanitama S1




Wentylacja fazienki wyprowadzona
na zewnatrz ponad dach

Komin powietrzno - spalinowy
na zewnatrz ponad dach

tazienka, h=2,5m
~.

5,04&‘1\»?\ 12.60m°

X6 |

o el
" DN

Wentylacja kuchni wyprowadzona
na zewnatrz ponad dach

Kuchnia, h=2,5m
23,04m* | 57,60m®

Vhd b b4

DN25

Rura stalowa DN 25 prowadzona
przez pokdj bez tgczen

Wentylowana szafka gazowa z gazomierzem

miechowym G4 o rozstawie 130 mm

LEGENDA:

Oke

OO
OO

- wentylacja grawitacyjna

- projektowany kociot
gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny

- projektowana kuchenka
gazowa

- instalacja gazowa z rur
stalowych czarnych bez szwu

- gazomierz miechowy w szafce gazowej

- nawiewnik okienny

tel. 533 355 358

e-mail: biuro@aj-instal.pl
www: aj-instal.pl
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

AJ-INSTAL Agnieszka Jakubczak,

78-520 Ztocieniec, ul. Zamkowa 6

Jest chroniony prawem autorskim
zdnla4lute§1994ropmvdeeuwrsidml (Dz.U 1994
pozaswsk.ﬂjsdnomynz 2008, rr 90, par.831)

" Razut parteru - wewnetrzna instalacja gazowa

mPolczyn Zdroj, ul. Wiejska 5/1 dz. ew. nr 67/2 obreb 003 Polczyn-Zdréj

Budynek mieszkalny wielorodzinny

"“Gmina Polczyn Zdr6j, 78-320 Poiczyn-Zdréj, pl. Wolnosci 34

Projektowata: | mgr in2. Agnieszka Jakubczak
ZAP/0197/PWBS/21 ”\%\m Ja
Data opracowania: U
08.03.2022 r.
_ r rysunku:
S_lk_g'(‘)"‘- branza sanitarna S2




